







































































Tämä opinnäytetyö sisältää hirsitalon sähkösuunnittelun eri vaiheet. Sähkösuunnitelman 
lisäksi kohteeseen kartoitettiin rikosilmoitinjärjestelmien antamia mahdollisuuksia. Opin-
näytetyön kolmantena osana oli tutkia aurinkosähköjärjestelmän mahdollisuutta ja kan-
nattavuutta kohteessa. 
 
Työhön toteutettiin sähkösuunnitelma toimeksiantajan tulevaan kiinteistöön. Suunnitelma 
tehtiin CADS Planner -ohjelmalla. Rikosilmoitinjärjestelmästä toteutettiin suunnitelma ja 
perehdyttiin järjestelmän ominaisuuksiin. Aurinkosähköjärjestelmästä selvitettiin aurin-
koenergian määrää kiinteistön tulevalla paikalla interaktiivisen karttapalvelun avulla. Li-
säksi pyydettiin tarjous järjestelmästä.  
 
Kokonaisuudessaan oli tarkoitus tuottaa esimerkki hirsitalon sähkösuunnittelun eri vai-
heista ja havainnollistaa tarvittavaa laskentaa suunnittelussa. Rikosilmoitinjärjestelmällä 
voidaan lisätä kiinteistön turvallisuutta ja käyttöominaisuuksia. Aurinkosähköjärjestelmän 
osalta havaittiin ettei kohteessa ole taloudellisesti kannattavaa toteuttaa aurinkosähköjär-
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This thesis contains the phases of electrical design at detached house. The second part 
of this thesis was to map the possibilities of a burglar alarm systems in the target. The 
third part of this thesis was studies the possibilities and productivity of a photovoltaic sys-
tem in this case.  
 
In this project an electric plan was made to the client’s new house. The plan was made 
with CADS Planner software. A burglar alarm system was planned and familiarized with 
the systems properties. The amount of solar energy was clarified at the future location of 
properties. This was made with interactive map service. In addition, a request for a quo-
tation was made about the systems.  
 
As a whole, the intention was to produce an example of the different stages of electrical 
designing at a detached house and to illustrate the required calculations in the planning. 
The burglar alarm system can increase the safety and operating features of the property. 
It was found that a photovoltaic system is not economic solution because of the payback 
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Tämä opinnäytetyö käsittelee hirsitalon sähkösuunnittelua. Lisäksi perehdytään 
aurinkosähkön ja turvatekniikan mahdollisuuksiin omakotitalouksissa nykyaikai-
sella tekniikalla. Tarkoitus on tuottaa sähkösuunnitelma hirsitaloon. Tämän lisäksi 
annetaan kuva mahdollisuuksista toteuttaa kiinteistöön lisäominaisuuksia edellä 
mainituilla tavoilla. 
 
Työn aihe valikoitui vanhempieni tarvitessa sähkösuunnitelmaa tulevaan hirsita-
loprojektiinsa. Aurinkosähkön kartoittaminen kohteessa otettiin mukaan, koska 
aurinkojärjestelmät kehittyvät valtavasti koko ajan ja tarjoavat entistä kustannus-
tehokkaampia menetelmiä. Lisäksi kartoitetaan, kannattaako järjestelmän hank-
kiminen kohteeseen taloudellisin perustein. Turvatekniikan antamia mahdolli-
suuksia selvitetään, koska ne yleistyvät koko ajan pienrakentamisessa ja antavat 







Sähkösuunnitelman laadinnassa on useita eri vaiheita. Suunnittelun aluksi tulee 
tietää ja kartoittaa asiakkaan toiveet, talotekniset vaatimukset sekä taloudelliset 
resurssit. Taloteknisiin vaatimuksiin kuuluu lämmitysjärjestelmän valinta sekä 
muut sähköä tarvitsevat järjestelmät, jotka vaikuttavat huomattavin määrin säh-
kösuunnitteluun. Mitä tarkemmin asiat ovat tiedossa etukäteen, sitä parempi lop-
putulos saadaan aikaiseksi. Muutokset ja lisäykset aiheuttavat huomattavia lisä-
kustannuksia kohteen kokonaisbudjettiin varsinkin hirsitaloissa. [1, 1í2.] 
 
Ennakkotietojen ollessa hallussa siirrytään suunnitteluvaiheeseen. Suunnittelu-
vaiheen alussa tehdään sähköpistesuunnittelu, jossa näkyvät suunnitelmaan tu-
levat sähköpisteet. Pistesuunnittelun tulee vastata tilaajan kanssa sovittua varus-
telutasoa. Pistesuunnitteluun tarvitaan kalustesuunnittelijalta tiedot 
kodinkoneista ja niiden sijoituksista sekä LVI-suunnittelijalta tiedot LVI-laitteista 
ja niiden sijoituksista. Lisäksi mahdollinen valaistussuunnitelma tulee olla val-
miina ennen pistesuunnitelmaa.  
 
Pistesuunnittelun jälkeen kaapeloidaan sähköpisteet. Kaapeloinnissa tulee huo-
mioida ainakin seuraavat asiat: sähköpisteiden ja laitteiden kuormitukset, sähkö-
pisteiden ryhmittelyt, ryhmien kaapelipituudet ja kaapelointien toteutuskelpoi-
suus. Kaapeloinnissa määritellään myös kaapeleiden ja johtimien poikkipinta-
alat. Poikkipinta-alat määritellään usein kokemusperäisesti. Kokemusperäisen 
määrittelyn sijaan tarkemmat ja standardin mukaiset poikkipinta-alat saadaan 
laskemalla ohjeiden ja standardien avulla. Näitä laskelmia käsitellään tarkemmin 
seuraavissa luvuissa. 
 
Näiden toimenpiteiden jälkeen tehdään keskuskaaviot niin pääkeskukselle kuin 
ryhmäkeskuksillekin. Keskuskaaviot tehdään usein keskusvalmistajien valmiisiin 
pohjiin, vaihtoehtoisesti keskuskaaviot voidaan myös tehdä alusta alkaen itse. 
Keskuskaavioiden lisäksi tehdään maadoituskaavio ja mahdollisesti tarvittavat 
piirikaaviot. Hirsitalossa tehdään myös hirsitehtaalle tarvittava porauskuva. 
Porauskuvaan tarvittavat tiedot tulee selvittää hirsien tuotantotehtaalta. 
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3 Suunnitelman laskennat 
 
 
3.1 Liittymän mitoitus 
 
Liittymän mitoittaminen omakotitaloon on merkittävä osa suunnittelua. Liittymää 
mitoittaessa tulee huomioida asiakkaan toiveet rakennuksen käyttövaatimuk-
sesta. Mikäli liittymän koko mitoitetaan liian pieneksi, kiinteistön käyttö rajoittuu 
suunnitellusta, toisaalta liian suuri liittymä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 
asiakkaalle. Liittymän kokoa mitoitettaessa tulee huomioida mahdollinen sähkön-
tarpeen kasvu tulevaisuudessa. Lisäksi jokaisella paikallisella verkkoyhtiöllä on 
omat ohjeet, jotka tulee huomioida liittymän mitoituksessa. [2,1.]  
 
Seuraavissa kappaleissa esitellään liittymän mitoittamista esimerkkikohteessa. 
Käsittelyyn otettiin hieman erilaiset mitoitusmenetelmät. Esimerkeistä havaitaan 




Kaava 1 löytyy ST 13.31 kortin taulukon 1 kohdasta Omakotitalot – ei sähköläm-
mitystä, mutta sähkökiuas [2, 4]. Tällä kaavalla määritellään kiinteistön huippu-
teho PHMAX. Tämä laskentamalli perustuu aikaisemmin toteutuneisiin kohteisiin ja 
on suuntaa antava, vaikkakin lähdemateriaalin mukaan huipputehon ylitystoden-
näköisyys on vain yksi prosentti. [2, 3í4.] 
 




Kaavalla 1 laskettuna saadaan huipputehoksi siis: 
 






Tällä tavalla laskettaessa otetaan maalämpöpumpun aiheuttama sähköntarve 
tarkemmin huomioon.  Voidaan todeta huipputeho lähemmäksi todellista huippu-
tehoa. Kaavalla 2 lasketaan huipputeho. [3.] 
 
ுܲெ஺௑ = ௣ܲ௨௠௣ + ௦ܲ௩௔௦௧ + ௔ܲ௟ä௠ + ௞ܲ௘௩ + ௞ܲ௞ + ௩ܲ௔௟ כ ܣ௛/1000 (2) 
 
jossa,   
Ppump = Maalämpöpumpun ottama teho  
Psvast = Sähkövastusten ottama teho 
Paläm =Autonlämmityksen teho 
Pkev = Kiukaan ei vuoroteltu osa 
Pkk = Kojekuorma 7,5 kW, kun Ah> 75m2 
Pval = Valaistuskuorma 10W/m2 
Ah = Huoneiston pinta-ala 
 
Kaavan 2 avulla laskettuna saadaan huipputehoksi 
 
ுܲெ஺௑ = 5,3ܹ݇ + 0ܹ݇ + 2ܹ݇ + 3ܹ݇ + 7,5ܹ݇ + 10 ܹ כ ଵ଻ସ௠మଵ଴଴଴ = 19,5ܹ݇  
 
Hieman edellä olevaa kaavaa (2) muuttamalla, huomioidaan nykyinen led-tek-
niikka paremmin. Valaistuskuorma lasketaan sähkösuunnitelman valaisinpistei-
den mukaan (liite 1). Valaistuksen sähkötehoksi saadaan noin 700 W. Lasketaan 
PHMAX uudestaan saadulla sähkötehon arvolla. 
 
ுܲெ஺௑ = 5,3ܹ݇ + 0ܹ݇ + 2ܹ݇ + 3ܹ݇ + 7,5ܹ݇ + 0,7ܹ݇ = 18,5ܹ݇ 
 
Edellä saatuja huipputehoja vertaillessa voidaan todeta niissä olevan eroja. Las-
kusta otettiin pois maalämpöpumpun sähkövastuksen teho, koska kyseinen teho 
vuorottelee kiukaan vuorottelevan osan kanssa. Huipputehosta lasketaan liitty-




ܫெ஺௑ = ௉ಹಾಲ೉ξଷכ௎ುכ௖௢௦ఝ    (3) 
 
jossa,  
Up= verkon pääjännite 400 V 
cosĳ= tehokerroin omakotitalolle 0,96 [2,4] 
 
Tavan 1 mukaan laskettuna saadaan. 
 
ܫெ஺௑ = ଵଷ௞ௐξଷכସ଴଴௏כ଴,ଽ଺ = 19,5 ܣ  
 
Tavalla 2 laskettuna saadaan 
 
ܫெ஺௑ = ଵ଼,ହ௞ௐξଷכସ଴଴௏כ଴,ଽ଺ = 27,8 ܣ  
 
Huippuvirran arvoissa on huomattava ero kahdella eri tavalla laskettaessa. Las-
ketaan keskiarvo IMAXKA eri tavoista (4). 
 
ܫெ஺௑௄஺ = ଵଽ,ହ ஺ାଶ଻,଼஺ଶ = 23,7ܣ    (4) 
 
Kokemuksen perusteella voidaan sanoa 3x25 A liittymän koon riittävän kysei-
sessä kohteessa. Jälkimmäisellä tavalla laskettaessa kuormat ovat yhdenaikai-
sia. Kaikkien laitteiden yhtäaikainen huipputeho on kuitenkin hyvin epätodennä-







Liittymiskaapelin mitoittamisen perusperiaatteena pidetään nimellisvirtaa, joka on 
pääkeskuksella. Nimellisvirran suuruiset etusulakkeet tulee voida vaihtaa ilman 
liittymiskaapelin uusintaa. Johtimien nimellispoikkipinta-ala määräytyy tämän joh-
dosta. Liittymisjohdon mitoituksessa otetaan huomioon kulutuksen mahdollinen 
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kasvu tulevaisuudessa kertomalla huippuvirta 1,3:lla, jolloin saadaan liittymisjoh-
don mitoitusvirta IMAX kaavalla 5.  
 
ܫெ஺௑ = 23,7 ܣ כ 1,3 = 30,8 ܣ   (5) 
 
Liittymisjohto valitaan mitoitusvirran ja asennustavan mukaan. Liittymisjohto 
asennetaan maahan kaapeliojaan noin 0,7 metrin syvyyteen. Jakeluverkkoyhtiön 
mukaan liittymäkaapeliksi tulee AXMK 4x25.  
 
Liittymisjohdon suojaus toteutetaan taloudellisin perustein siten, että liittymisjohto 
suojataan ylikuormitukselta liittymän pääsulakkeilla johdon loppupäästä ja oiko-
sulkusuojauksen osalta liittymisjohdon alkupäästä sulakkeilla [4]. Liittymisjohto 
voidaan suojata liittymän pääsulakkeilla, koska ylikuormitukselle on voimassa 
kaavat 6 ja 7 [5,49]:  
IBIN<IZ     (6) 
 I21,45*Iz     (7) 
 
missä 
IB = Virtapiirin mitoitusvirta 
IZ =Johtimen jatkuva kuormitettavuus 
IN = Suojalaitteen nimellisvirta 







Taulukko 1. Johtojen kuormitettavuudet [A] eri asennustavoilla [6, 217]. 
 
 
Johtimen jatkuva kuormitettavuus löytyy taulukosta 1. 
Kaavan 6 mukaan:   
23,7A  25A < 100A => OK 
Kaavaan 7 tarvittava I2 saadaan taulukosta 2 
Kaava 7:    








3.2.2 Ryhmäkeskuksen nousujohdon mitoitus 
 
Ryhmäkeskukselle tulee lähes koko liittymän teho ja voidaan laskea kaapeli liit-
tymävirran arvolla. Ryhmäjohdon suojauksesta vastaavat liittymän pääsulakkeet, 
joten mitoitus on samanlainen kuin liittymisjohdollakin. Kaapelien kuormitettavuu-
det löytyvät taulukosta 1. 
Kaapeleita tutkiessa kuormitettavuuden osalta riittäisi kaapelityyppi MCMK 
2,5+2,5S, mutta otetaan käsittelyyn kaapelityyppi MCMK 10+10S myöhemmin 
tarkasteltavien oikosulkusuojauksen ja jännitteen aleneman vuoksi. Lisäksi huo-
mioidaan mahdollisuus laajentaa kohdetta. 
 
Ylikuormitussuojaustarkastelu tehdään ryhmäkeskuksen nousujohdolle 
kaavalla 6   
23,7A  25A < 77A 
ja kaavalla 7   
1,6*25A  1,45*77A  
 
Molemmat ehdot täyttyvät tässä tapauksessa. 
 
 
3.2.3 Ryhmien ylikuormitussuojauksien tarkastelu 
 
Ylikuormitussuojauksen tarkoitus on katkaista virtapiiri ennen kuin ylivirran ai-
heuttamana lämpötila nousee niin että kaapeli ja kaapelin ympäristö vaurioituvat. 
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Ylikuormitussuojana voidaan käyttää sulakkeita, johdonsuojakatkaisijoita tai kat-
kaisijoita. Tässä kohteessa ryhmien ylikuormitussuojaus toteutetaan johdonsuo-
jakatkaisijoilla. [8.] 
 
Tarkastellaan kohteen ylikuormitussuojausta jokaisella kaapelin poikkipinnalla ja 
suurimmilla kyseisillä kuormilla. Liitteessä 2 on keittiön kalusteluettelo, josta saa-
daan kyseisten laitteiden tehot. Valaistusryhmille ei tarvitse kyseistä tarkastelua 
tässä tapauksessa tehdä, koska valaistuksen ottama kokonaissähköteho on niin 
pieni led-tekniikan vuoksi. Vaikka koko valaistus olisi yhden ylikuormitussuojan 
takana, ei ylikuormituksen kanssa tulisi ongelmia. Laskuesimerkillä todetaan 
edellinen väittämä. Aiemmin todettiin valaistuskuormaksi noin 700 W. Valaistuk-
sen kaapelointi tulee olemaan MMJ 3x1.5S. Koko valaistuksen ottama virta IB 
saadaan kaavasta 8. Johdonsuojakatkaisijoiden toimintarajavirrat saadaan tau-
lukosta 3 ja johtojen kuormitettavuudet taulukosta 1. 
 
ܫ஻ = ଻଴଴ௐଶଷ଴௏ = 3 ܣ    (8) 
 
Aikaisemmin liittymäkaapelin mitoituksessa esiteltiin ylikuormituksen suojauksen 
tarkastelussa tarvittavat kaavat 6 ja 7. 
Kaavalla 6:  
 3 A  10 A < 14 A  => OK 
Kaavalla 7: 
 1,45*10 A  1,45*14 A => OK 
 





Taulukko 3. Johdonsuojakatkaisijoiden toimintarajavirrat [9]. 
 
 
Ylikuormitussuojaustarkasteluun otetaan taulukossa 4 olevat ryhmät. Taulukkoon 
on laskettu kuorman ottama virta. 
 
Taulukko 4. Ylikuormitussuojaustarkastelussa olevat ryhmät. 
 
 
Liitteessä 3 löytyy tarkastelu kyseisten ryhmien osalta. Kaikki valitut ryhmät täyt-
tivät vaaditut ehdot. 
 
 
3.2.4 Oikosulkusuojaus ja automaattinen poiskytkentä 
 
Oikosulkusuojauksen tehtävä on katkaista vikatapauksissa syntyvät oikosulkuvir-
rat. Oikosulkusuojan on katkaistava mahdollisimman nopeasti syntynyt vikavirta. 
Lisäksi suojalla tulee olla riittävän suuri virran katkaisukyky. Oikosulkusuoja suo-
jaa myös johtoa liian suurelta sähkövirralta. [8.] 
 
RK 2.2 Mikro, Liesituuletin C10 1,5 6,5 MMJ 3x1,5S
RK 2.3 Keskuspölyimuri C10 1,5 6,5 MMJ 3x1,5S
RK 3.1 Pyykinpesukone, KR C16 3,5 15,2 MMJ 3x2,5S
RK 4 Liesi ja uuni 3xC16 9,3 13,4 MMJ 5x2,5S
RK 5 ML pumppu vastukset 3xC16 9 13 MMJ 5x2,5S
RK 6 Kiuas 3xC16 9 13 MMJ 5x2,5S
RK 8.5 PR keittiö C16 3 13 MMJ 3x2,5S
RK 9.1 PR yläk mh, wc C10 2 8,7 MMJ 3x1,5S
RK 12 ML pumppu kompressori 3xC10 5,3 7,6 MMJ 5x1,5S











Jakeluverkkoyhtiö ilmoittaa esimerkkikohteessa oikosulkuvirran arvoksi pääkes-
kuksella 350 A (kuva 1). Aluksi lasketaan syöttävän verkon impedanssi Zv (kaava 
8). Ryhmäkeskukselle tulevan nousukaapelin pituus noin 30 metriä ja kaapelina 
tulee olemaan MCMK 4x10+10S. Näistä tiedoista voidaan laskea ryhmäkeskuk-
selle tulevan oikosulkuvirran Iv arvo kaavan 9 avulla [6, 95]. 
 
ܼ௩ = ௖כ௎ூೡכξଷ     (9) 
 
jossa, 
c = Kerroin, joka ottaa huomioon jännitteen aleneman (0,9-0,95) 
U = Pääjännite 400V 
Iv = Oikosulkuvirta pisteessä 
 
 
Kuva 1. Oikosulkuvirta pääkeskuksella. 
 
Syöttävän verkon impedanssi ZV: 
 
ܼ௩ = ௖כ௎ூೡכξଷ = ଴,ଽହכସ଴଴௏ଷହ଴୅כξଷ = 0,627π  
 




Taulukko 5. Kaapeleiden likimääräisiä impedansseja [/km] johdinlämpötilassa 
80 °C [6, 96]. 
 
 
Lasketaan pisimpien erilaisten ryhmäjohtojen oikosulkuvirta-arvot. Ensiksi laske-
taan Z Lrk keskuksen impedanssi, johon vaikuttaa myös verkon impedanssi (kaava 
10). 
 
ܼ௅௥௞ = ܼ௩ + ܼ௡௝ = 0,627π+ 0,03݇݉ כ 2 ቀଶ,ଶସ଺π௞௠ ቁ = 0,762π (10) 
missä, 
 Zv = syöttävän verkon impedanssi 
 Znj = nousujohdon impedanssi 
 
Oikosulkuvirta ryhmäkeskuksella saadaan johtamalla kaava 9 muotoon: 
 
ܫ௩ = ௖כ௎௓ಽೝೖכξଷ = ଴,ଽହכସ଴଴௏଴,଻଺ଶπכξଷ = 288,1 ܣ  
  
Tarvittavien ryhmien laskut suoritetaan ensiksi ja tarvittavat tarkastelut tehdään 
myöhemmin. Ryhmien pituudet saatiin CADS Planner-ohjelmasta mittatyökalun 
avulla. Mittauksessa huomioitiin mittaustavan epätarkkuus ja mitatut ryhmäpituu-




Taulukko 6. Oikosulkuvirran laskennassa mukana olevat ryhmät. 
 
 
Ensiksi laskettiin ryhmän 8.3 oikosulkuvirta (kaava 9): 
 
ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ସଶ୩୫כଶቀభర,లమπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 104 ܣ  
 
Muut ryhmät on laskettu samaa periaatetta käyttäen ja tulokset esitelty taulu-
kossa 7. Punaisella esitetyt luvut eivät täytä johdonsuojakatkaisijoiden määritte-
lemää arvoa. Laskut on esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 3. 
 
Taulukko 7. Tulokset lasketuista ryhmistä.  
 
 
RK 8.3 Valaistus ulkoseinät C10 42 MMJ 3x1,5S
RK 8.5 Pistorasiat keittiö C16 32 MMJ 3x2,5S
RK 1.2 Valaistus olohuone C10 45 MMJ 3x1,5S
RK 9.1 Pistorasiat yläk. MH+WCC10 28 MMJ 3x1,5S
RK 8.2 Valaistus piha C10 60 MCMK 2x1,5+1,5S
RK 10 Ulkosaunan varaus C16 50 MCMK 4x2,5+2,5S








RK 8.3 C10 104
RK 8.5 C16 157
RK 1.2 C10 100
RK 9.1 C10 131
RK 8.2 C10 82
RK 10 C16 126













Saaduista tuloksista (taulukko 7) voidaan todeta taulukon 8 avulla, että ryhmät 
8.4, 9.2, 10,4 ja 4.1 eivät toteuta automaattisen poiskytkennän vaadittuja virta-
arvoja. Ryhmä 8.4 on todella lähellä vaadittua arvoa ja voidaankin todeta kysei-
sen johdonsuojan todennäköisesti riittävän, mikäli mittausvaiheessa tulee ongel-
mia, muutetaan kyseinen ryhmä B-tyypin johdonsuojakatkaisijalle. Muut ryhmät, 
jotka eivät toteuta vaadittua virta-arvoa, muutetaan B-tyypin johdonsuojakatkaisi-
joilla toimiviksi ja tällöin vaadittu oikosulkuvirran arvo riittää, kuten taulukosta 8 
havaitaan. 
 
3.3 Jännitteenaleneman tarkastelu 
 
Jännitteen aleneminen tulee ottaa huomioon jo muutamia kymmeniä metrejä pi-
demmissä kaapelivedoissa. Jännitteenaleneman maksimiarvo on valaistuksen 
osalta kolme prosenttia ja muun käytön osalta viisi prosenttia [5, 54]. 
 
Lasketaan jännitteen alenemat (ǻU) liittymiskaapelissa ja nousukaapelissa kol-
mivaiheisen jännitteenaleneman kaavalla 11. Yksivaiheisten ryhmäjohtojen jän-
nitteenalenemat lasketaan kaavalla 12. [6, 233.] 
 




߂ܷ = ܫ כ ʹ כ ݏ כ (ݎܿ݋ݏ߮ ± ݔݏ݅݊߮)   (12) 
 
missä  
ǻU= Jännitteen alenema volteissa 
 I= kuormitusvirta 
 s= johdonpituus (m) 
 r = ominaisresistanssi (/m) 
 x = ominaisreaktanssi (/m) 
 ĳ = jännitteen ja virran välinen vaihekulma 
 
Kaapeleiden tarvittavat resistanssi- ja reaktanssiarvot ovat taulukossa 9. 
 




Liittymisjohto:  ߂ܷ = 23,7 ܣ כ 75݉ כ ξ3 כ ቆ1,2 כ 10ିଷπm כ cos 18,2 ±כ 0,086 כ 10ିଷπm כ sin 18,2 ቇ = 3,6 ܸ 
Nousujohto:  ߂ܷ = 23,7 ܣ כ 30݉ כ ξ3 כ ቆ0,0018πm כ cos 18,2 ±כ 0,094 כ 10ିଷπm כ sin 18,2 ቇ = 2,1 ܸ 
  




Taulukko 10. Jännitteenalenema tarkastelussa olevat ryhmät. 
 
 
Tulokset jännitteenaleneman tarkastelusta taulukoitiin (taulukko 11). 
  
Taulukko 11 Jännitteenalenema tarkastelu tulokset. 
 
 
Jännitteenaleneman maksimiarvoksi valaistusryhmissä saatiin 1,2 volttia ryh-
mässä 8.3 ja pääkeskuksen ryhmässä 4.1 1,6 volttia. Kokonaisjännitteen ale-
nema siis:   
8.3: 3,6 V + 2,1 V + 1,2 V= 6,9 V 
4.1: 3,6 V + 1,6 V = 5,2 V 
 
Muissa ryhmissä suurin jännitteen alenema ryhmässä 8.5. Kokonaisjännitteena-
lenema siis:  
3,6 V + 2,1 V + 5,6 V = 11,3 V 
 
Näistä arvoista lasketaan suhteellinen jännitteenalenema (ǻu) kaavalla 13 [6, 
234].  
Valaistuksen osalta saadaan jännitteenalenemaksi 
RK 8.3 Valaistus ulkoseinät C10 0,3 1,3 42 MMJ 3x1,5S
RK 8.5 Pistorasiat keittiö C16 3 13 32 MMJ 3x2,5S
RK 1.2 Valaistus olohuone C10 0,2 0,9 45 MMJ 3x1,5S
RK 9.1 Pistorasiat yläk. MH+WC C10 2 8,7 28 MMJ 3x1,5S
RK 8.2 Valaistus piha B10 0,1 0,4 60 MCMK 2x1,5+1,5S
RK 10 Ulkosaunan varaus 3xB16 5 7,6 50 MCMK 4x2,5+2,5S
PK 4.1 Valaistus autokatos B10 0,15 0,7 100 MCMK 4x2,5+2,5S
RK 6 Kiuas 3xC16 9 13 7 MMJ 5x2,5S












RK 8.3 Valaistus ulkoseinät 1,2
RK 8.5 Pistorasiat keittiö 5,6
RK 1.2 Valaistus olohuone 0,9
RK 9.1 Pistorasiat yläk. MH+WC 5,5
RK 8.2 Valaistus piha 0,5
RK 10 Ulkosaunan varaus 4,4
PK 4.1 Valaistus autokatos 1,6
RK 6 Kiuas 1,1








 ߂ݑ = ௱௎
௎೙
כ 100% = ଺,ଽ ௏
ଶଷ଴ ௏ כ 100 % = 3%  (13) 
 
Muiden ryhmien osalta saadaan jännitteenalenmaksi 
 
 ߂ݑ = ௱௎
௎೙
כ 100% = ଵଵ,ଷ ௏
ଶଷ଴ ௏ כ 100 % = 4,9% 
 







4.1 Perusteita rikosilmoitinjärjestelmästä 
 
Hälytysjärjestelmän tehtävä omakotitaloissa on ilmaista luvaton liikkuminen ra-
kennuksessa. Nykyaikaiset järjestelmät tarjoavat lisäksi esimerkiksi vesivuotojen 
ja tulipalojen raportointia sekä monia erilaisia ohjauksia kodin automatiikkaan. 
Myös kameravalvontajärjestelmät voidaan yhdistää toimimaan yhdessä rikosil-
moitinjärjestelmien kanssa. Tässä opinnäytetyössä kameravalvonta on rajattu 
pois. 
 
Rikosilmoitinjärjestelmälle perusta muodostuu rakenteellisesta murtosuojauk-
sesta. Murtosuojauksen kannalta parasta olisi vyöhykkeellinen suojaus, joka on 
kuitenkin omakotitaloissa hieman epärealistinen toiminnan kannalta. Valvontata-
poja on useita ja niiden käyttö suunnitellaan aina kohteen mukaiseksi. Valvonta-
tapoja ovat kehä-, kuori-, tila-, ja kohdevalvonta sekä ryöstöilmaisu (kuva 2). Pie-
nissä kohteissa kuten omakotitaloissa valvonta voi pääosin kohdistua kuori- ja 
tilavalvontaan. [11, 66í68.] 
 
 





4.2 Järjestelmän rakenne ja laitteet 
 
 
4.2.1 Keskus ja ohjauslaitteet 
 
Rikosilmoitinjärjestelmästä löytyy aina järjestelmän keskus ja keskukseen liitettä-
vät erilaiset ilmaisimet sekä ohjainlaitteet. Keskukset on luokiteltu Finanssialan 
Keskusliiton mukaan neljään eri luokkaan. Luokka 1 on alhaisin ja luokka 4 kor-
kein vaatimuksien osalta. Omakotitaloihin ja pieniin toimistotiloihin on olemassa 
myös järjestelmiä, jotka eivät vastaa kyseistä luokittelua. Nämä antavat kuitenkin 
oikein toimiessaan turvaa omaisuuden osalta. Keskusten tulee olla myös akku-
varmennettuja, jotta ne toimivat myös sähkökatkoksen aikana. [11, 69.] 
 
Erilaisilla käyttö- ja ohjauslaitteilla voidaan ohjata murtoilmaisinjärjestelmää. 
Käyttölaitteet tulee asettaa valvottuun tilaan, kuitenkin siten että käyttö on help-
poa ja vaivatonta, yleensä ulosmenoreitin läheisyydessä. Käyttölaitteita on paljon 
erilaisia. Nykyisissä omakotitalouksiin suunnitelluissa järjestelmissä on usein ku-
van 3 tapainen käyttö- ja ohjauslaite, josta voidaan toteuttaa kaikki järjestelmän 
tarvittavat toimenpiteet. Erillisiä ohisulkijoita ovat avain- ja koodiohisulkijat sekä 
biometriset ohituslaitteet. Ohituslaitteilla voidaan ohittaa koko järjestelmä tai eril-
lisiä osia järjestelmästä. Omakotitalouksissa toiminta perustuu yleensä koko jär-
jestelmän pois tai päälle kytkentään. Järjestelmää voidaan ohjata myös aikaoh-
jelmalla, kulunvalvontajärjestelmällä tai etäohjauksena matkapuhelimella, joka on 
melko yleistä nykyisin. [11, 70í72.]  
 
 




Murtoilmaisinjärjestelmään voidaan liittää lisätoimintoja kuten valvonnat tulipa-
loista, vesivahingoista ja lämpötilan laskuista. Nämä lisätoiminnot ovat yleisiä pie-





Murtoilmaisinjärjestelmissä ilmaisimet kytketään yleensä silmukkaan. Silmukka-
rakenteita ovat perinteinen silmukka, osoitteellinen silmukka ja langattomat jär-
jestelmät. Perinteisessä silmukkarakenteessa yhteen silmukkaan voidaan kytkeä 
useita eri ilmaisimia (kuva 4), mutta ilmaisimen ilmaistaessa tai vikatilanteessa ei 
voida paikantaa tarkasti kyseistä ilmaisinta. Yleensä silmukkaan kytketään siksi 
vain yksi ilmaisin. Silmukat jaetaan murto-, sabotaasi-, ryöstö-, ja viivesilmukoi-
hin. [11, 72í73.] 
 
 
Kuva 4. Perinteinen silmukkarakenne [14,2]. 
 
Osoitteellisessa silmukassa jokaisella laitteella ja ilmaisimella on oma osoite, 
jonka keskus tunnistaa. Tämä silmukkarakenne säästää kaapeloinnissa, koska 
yhteen silmukkaan voidaan kytkeä useita ilmaisimia. Ilmaisimet keskustelevat 
keskuksen kanssa väylän avulla (kuva 5). Langattomissa järjestelmissä laitteet 
kommunikoivat radiotaajuuksilla (kuva 6). Nykyinen taajuusalue 868 MHz on va-
rattu vain kyseisille laitteille. Tämä on huomattavasti häiriökestävämpi kuin van-
hemmissa järjestelmissä oleva 433 MHz alue, jolla on paljon muutakin liikennettä. 
Langattomissa järjestelmien harkintaa mahdollisessa kohteessa puoltavat 
seuraavat asiat:  
- turvallisuustaso ei korkea 
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- nopea toteutus 
- siirrettävyys ja muunneltavuus 
- kaapelointi mahdotonta tai liian kallista 
 
 
Kuva 5. Osoitteellinen murtoilmaisinjärjestelmä [14,3]. 
 
 
Kuva 6. Langaton murtoilmaisin järjestelmä [14,3]. 
 
Toimintavarmuutta haettaessa tulee huomioida langattoman järjestelmän eri omi-
naisuudet. Järjestelmä, jossa on kaksisuuntainen siirtoyhteys, on varmatoiminen, 
koska järjestelmä varmistaa aina viestin perille pääsyn. Järjestelmän heikkouk-
sina voidaan todeta paristokäyttöisyys ja radioyhteyden kantama. Laadukkaim-
missa langattomissa järjestelmissä nämäkin on otettu huomioon pariston valvon-












Ilmaisimien tehtävä on havainnoida luvaton toiminta valvotulla alueella. Ilmai-
simien valitsemisessa tulee huomioida ilmaisintyypin käyttötarkoitus ja sijoitus-
paikka. Huolimattomasti valitut ilmaisimet aiheuttavat virheellisiä hälytyksiä ja an-
tavat järjestelmästä epäluotettavan kuvan. Ilmaisimia on useisiin eri 
valvontatapoihin useita erilaisia. Seuraavaksi esitelty erityyppisiä ilmaisimia, kui-
tenkin pääpainon ollessa kuori- ja tilavalvonnassa esimerkkikohdetta ajatellen.  
 
Kehävalvonnassa käytettäviin ilmaisimiin vaikuttavat esimerkiksi aitojen rakenne, 
luonnonilmiöt alueella ja mahdolliset eläimet. Kehävalvonnan ilmaisimia ovat IR-
valokennopari, mikroaaltoaita, kapasitiivinen maakaapeli ja aitavalvontakaapeli. 
[11, 77.] 
 
Kuorivalvonnan tarkoitus on havaita mahdollisen tunkeutujan tuleminen raken-
nuksen kuoren sisäpuolelle. Tähän tarkoitukseen on erilaiset magneettikosketti-
met (kuva 7), joilla valvotaan ovien ja ikkunoiden luvatonta aukaisua. Lisäksi on 
olemassa lasirikkoilmaisimia, jotka havaitsevat rikkoutuvan lasin äänen. Lasirik-
koilmaisimia on kahdenlaisia: ikkunapintaa kiinnitettävä ja kuunteleva. Ikkunapin-
taan kiinnitettävä ilmaisin havaitsee kyseisen lasin rikkoutumisen. Kuuntelevalla 
ilmaisimella voidaan havaita usean eri lasipinnan rikkoutuminen. Tärinää voidaan 
havainnoida inertiailmaisimella, joka kuitenkin lienee vähemmän käytetty ilmai-
sin. [11, 81í84.] 
 
Kuva 7. Langaton magneettikosketin [15]. 
 
Omakotitaloissa käytetyin ilmaisin on tilavalvontaan tarkoitettu PIR-liikeilmaisin 
(kuva 8). Tällä ilmaisimella havaitaan liikkuva ihminen valvotulla alueella. PIR-
ilmaisin perustuu infrapunasäteilyn nopean vaihtelun havaitsemiseen. Vaihtelu 
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johtuu lämmönlähteen liikkeestä. Kyseisiä ilmaisimia on useita malleja erilaisille 
tilatyypeille. Lisäksi löytyy yhdistelmäilmaisimia, joissa on PIR- ja mikroaaltotek-
niikka tai PIR ja muita kuorivalvonnan ilmaisimia kuten magneettikosketin tai la-
sirikko. [11, 85, 88.] 
 
 
Kuva 8. PIR-liikeilmaisin [16]. 
 
 
4.3 Rikosilmoitinjärjestelmän mahdollisuudet tässä kohteessa 
 
4.3.1 Järjestelmän toimintatavoite 
 
Opinnäytetyön kohteeseen suunnitellaan rikosilmoitinjärjestelmä. Tarkoituksena 
on antaa omakotitalon omistajille valmis suunnitelma, jonka mukaan rikosilmoi-
tinjärjestelmä voidaan toteuttaa kohteessa. Järjestelmää ei todennäköisesti to-
teuteta heti muun rakentamisen yhteydessä, mutta otetaan muissa suunnitel-
missa ja rakentamisen vaiheissa huomioon.  
 
Tavoitteena on tuottaa mahdollisimman yksinkertainen ja helppokäyttöinen jär-
jestelmä, joka ei vaadi paljon ylläpitotoimenpiteitä. Järjestelmä pyritään saada 








4.3.2 Järjestelmän suunnitelma 
 
Suunnitelman perustana on rakenteelliset ratkaisut kohteessa. Pihavalaistusta 
tulee ohjata ainakin osittain liiketunnistimilla. Muutenkin piha-alueiden valaistuk-
seen panostetaan, jotta piha-alueilla luvaton liikkuminen ei ole niin houkuttelevaa. 
Valaistuksessa huomioidaan, ettei pimeitä alueita rakennusten läheisyyteen tule 
jäämään.  
 
Lähtökohtana on havaita luvaton tunkeutuminen kiinteistöön ja liikkuminen kiin-
teistön sisällä. Näihin lähtökohtiin tukiessa päädyttiin havaitsemaan liikkuminen 
PIR-liiketunnistimin ja luvaton tunkeutuminen ovitunnistimilla. Liiketunnistimet si-
joitetaan siten että samalla havaitaan mahdollinen sisään tunkeutuminen ikkunoi-
den kautta. Näin ollen ei tarvita erillisiä lasirikkoilmaisimia. Tämä vähentää niin 
kustannuksia kuin myös mahdollisia vääriä hälytyksiäkin. Pääuloskäynnin lähei-
syyteen sijoitetaan sireeni, joka ilmoittaa tunkeutujalle hälytyksestä. Liitteessä 6 
suunnitelma rikosilmoitinjärjestelmästä.  
 
Useisiin murtoilmaisujärjestelmiin voidaan liittää useita lisälaitteita parantamaan 
kiinteistön ylläpitoa ja etähallintaa. Tässä suunnitelmassa liitetään palovaroittimet 
ja vesivuotovahti järjestelmään. Ovien lukituksen ohjaus olisi myös mahdollinen 
toteuttaa useiden rikosilmoitinjärjestelmien kautta, mutta tässä kohteessa toimin-
nasta luovuttiin nousevien hankintakustannuksien takia.  
 
Kohteena oleva hirsitalo puoltaisi osaltaan langattoman järjestelmän valintaa 
kohteeseen, mutta varmatoimisempana ja huoltovapaampana järjestelmänä, 
kaapeloitu järjestelmä puoltaisi omalta osaltaan valintaa. Markkinoilta nykypäi-
vänä löytyy myös yhdistettyjä järjestelmiä, joihin voidaan kytkeä ilmaisimia ja 
käyttölaitteita niin langattomina kuin langallisinakin. Tällainen kombinaatio toimisi 
tässä kohteessa hyvin. Liiketunnistimet ja vesivuotoilmaisimet saadaan kaapeloi-
tua helposti kevytrakenteisissa väliseinissä sekä kattorakenteissa ja ovitunnisti-
met voidaan toteuttaa langattomasti. Mikäli ovitunnistimien virransyöttö katkeaa 
paristojen loppumisen vuoksi, liiketunnistimet havaitsevat mahdollisen tunkeutu-
misen kohteeseen. Huomioitava on myös järjestelmästä ilmoittavat tarrat ikkunoi-




Harkittavia järjestelmiä nykytekniikalla on monia ja eräinä vaihtoehtoina voisi olla 
Jablatron tai DSC Power. Molemmat järjestelmät vastaavat nykytekniikkaa ja mo-







5.1 Yleistä aurinkosähköstä 
 
Aurinkosähköjärjestelmien toiminta perustuu auringosta tulevaan säteilyyn. Sä-
teily koostuu suorasta säteilystä ja hajasäteilystä. Suorasäteily on suoraan aurin-
gosta tulevaa säteilyä, kun hajasäteily koostuu ilmakehästä, pilvistä ja maasta 
heijastuvasta auringon säteilystä. Hajasäteilyn määrä on merkittävän suuri osa 
kokonaissäteilyn määrästä Suomessa. Aurinkosähköjärjestelmän kannalta ei ole 
väliä kumpaa säteilytyyppiä paneeleiden käyttämä säteily on. Kokonaissäteilyn 
määrä optimaalisesti kallistetulle pinnalle näkyy kuvassa 9. Kuvan mukaan Joen-
suun säteilymäärä ei paljoakaan jää eteläisen Suomen säteilymäärästä. [17.]  
 
.  
Kuva 9. Vuotuinen säteilymäärä optimaalisesti kallistetulle pinnalle [17] 
 
Aurinkosäteilystä saatava energia perustuu säteilyn sisältämiin fotoneihin, jotka 
osuessaan puolijohdemateriaaliseen aurinkokennoon, vapauttavat elektroneja. 
Kuvassa 10 pn-liitokseen perustuva aurinkokennon toimintaperiaate. Aurinko-
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kennot valmistetaan nykyisin pääosin piistä. Kennotyyppeinä ovat yksi-, moniki-
teinen piikenno ja ohutkalvopaneeli. Tulevaisuuden mahdollisia kennotyyppejä 
voivat olla nanokidekennot, joiden kehitys on vielä tutkimusasteella. [18.] 
 
 
Kuva 10. Pn-liitokseen perustuva aurinkokennon toiminta [18]. 
 
Aurinkopaneelin tuottama sähkö on tasasähköä. Paneeleista saatava tasasähkö 
voidaan käyttää seuraavanlaisesti: 
- Tasasähkönä sitä käyttävissä kodinkoneissa, 
yleensä kohteissa, jossa ei ole sähköliittymää 
- Muutetaan invertterin avulla vaihtosähköksi, jolloin 
voidaan käyttää kaikissa talon normaalisähkölait-
teissa. 
- Varastoidaan sähkö akustoihin ja käytetään sähkö 
akuista. Tarvittaessa muutetaan akuista purettava 
tasasähkö vaihtosähköksi. 
- Myydä invertterillä muokattu tasasähkö verkkoon ja-
keluverkkoyhtiölle, mikä ei kuitenkaan ole kannatta-
vaa. [19.] 
 
Aurinkosähköjärjestelmää harkitessa tulee huomioida järjestelmän kannatta-
vuus, lupa-asiat sekä lainsäädäntö ja muut ohjaukset [20]. Kannattavuuteen vai-
kuttaa järjestelmän mitoitus ja hinta, sähkön hinta kohteessa ja kokonaissäteilyn 
määrä. Mitoitus tulee tehdä tarkasti, koska ylimääräistä sähköä ei kannata myydä 
verkkoyhtiölle siitä saatavan korvauksen määrän vuoksi [21]. Lupa-asioissa tulee 
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olla yhteydessä kyseiseen kuntaan, sillä paneelien asentamisessa on erilaisia 
käytäntöjä kuntien välillä. Sähkötöiden osalta urakoitsijalla tai järjestelmän asen-
tajalla tulee olla vaadittavat sähköluvat. Järjestelmä kytkettäessä jakeluverkkoon, 
tulee jakeluverkkoyhtiöltä olla lupa tähän toimintoon [22]. 
 
 




Opinnäytetyön kohteessa lämmitysmuodoksi on valikoitunut maalämpö, joten au-
rinkosähkön mahdollisuuksia kohteessa tarkastellaan tämä huomioon ottaen. Lii-
tettäessä kiinteistö yleiseen jakeluverkkoon, aurinkosähkökin kannattaa liittää 
sähköverkkoon. Järjestelmän mitoitus tulee kuitenkin tehdä siten, ettei järjestel-
mästä saatavaa sähköä tarvitse juuri myydä verkkoon. 
 
Pääasiallisena toiminta-ajatuksena on käyttää aurinkoenergiaa maalämpöpum-
pun ohella lämmittämään käyttövesi, ohjaamalla aurinkosähkö maalämpöpum-
pussa oleviin sähkövastuksiin. Tällaisessa tapauksessa maalämpöpumppu läm-
mittää lämmitysveden, jolloin maalämpöpumpun hyötysuhde pysyy 
korkeammalla. Tätä toimintoa varten kannattaa varata maalämpöpumpussa ole-
van vesivaraajan lisäksi toinen vesivaraaja, johon aurinkosähköllä lämmitetty vesi 
voidaan varastoida. Kyseinen toiminta onnistuu vain aurinkoenergiaa saataessa. 
Muissa tapauksissa maalämpöpumppu hoitaa veden lämmityksen.  
 
5.2.2 Kiinteistön sijainnin mahdollinen aurinkoenergian tuotto 
 
Kiinteistön paikan tuottama aurinkosähköenergian arviointi tehtiin interaktiivisella 
kartta palvelulla, joka laskee tuotetun aurinkoenergian kohteessa [23]. Kuvassa 
11 on kuvakaappaus, jossa näkyy kyseisen kohteen tiedot. Kyseiseen palveluun 
syötetään seuraavat tiedot: 
- paneelien tekniikka 





- paneelien ilmansuunta ja kallistuskulma 
- mahdolliset auringon seuraustoiminnot 
 
Paneelit tulee olemaan katolle asennettuina ja ilmansuuntana etelä. Kallistuskul-
maksi valitaan 14,4 astetta katon kaltevuuskulman mukaisesti. Palvelusta saa-
daan lasketut arvot kyseiselle järjestelmälle (taulukko 12) 
 
 




Taulukko 12. Laskentatulos aurinkoenergian laskentapalvelusta [22]. 
 
 
Taulukon 12 mukaan aurinkosähkön tuotto on parhaimmillaan huhti- ja elokuun 
välillä. Tänä aikana käyttövesi voidaan lämmittää lähes kokonaan aurinkoenergi-





Tarkasteluun valittiin kolmen kilowatin järjestelmä, koska pienimmät kolmivaihei-
set järjestelmät ovat kyseisen kokoisia. Toiminnan kannalta kolmivaiheisesta jär-
jestelmästä saadaan suorin hyöty [24]. Kolmen kilowatin järjestelmä tarvitsee 12 
250:n watin aurinkopaneelia. Paneeleiden vaatima kattopinta-ala tulee olemaan 
noin 20 neliömetriä. Järjestelmään tarvittavan invertterin teho kannattaa mitoittaa 
hieman suureksi mahdollinen laajennusvara huomioon ottaen. Invertteriltä tulee 
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saada tieto maalämpöpumpulle. Tällä tiedolla maalämpöpumppu ohjaa sähkö-




Kuva 12. Malli aurinkosähköjärjestelmästä [25]. 
 
Järjestelmän toteuttamiseen tarvitaan selvittää kyseisen kunnan kanta aurin-
kosähköjärjestelmän rakentamista varten. Paikalliselle jakeluverkkoyhtiölle tulee 
toimittaa mikrotuotannon yleistietolomake (liite 7). Kun ylimääräistä sähköä myy-
dään verkkoon, jakeluverkko yhtiö tulee muuttamaan mittauskeskuksen kaksi-
suuntaiseksi. [26.] 
 
5.2.4 Hinta ja tuottavuus 
 
Aurinkosähköjärjestelmän kokonaishintaa arvioidessa haettiin erilaisia paketti-
hintoja esimerkin kokoisista järjestelmistä. Hintoja haettiin eri suomenkielisistä 




Tuottavuutta tarkastellaan edellä olevan laskelman avulla. Laskelman mukaan 
kohteen vuotuinen tuottama aurinkoenergia on noin 2100 kWh. Sähkön hinta ve-
roineen ja siirtomaksuineen on noin 14 snt/kWh PKS Oy:n ja PKS Sähkönsiirto 
Oy:n mukaan. Hinnan perusteella voidaan laskea vuosittainen säästettävä raha-
määrä, kun oletetaan tuotettavan sähkön oma käyttö ja näin säästetään kyseinen 
määrä ostoenergiaa. Tästä saadaan noin 290 euron säästö vuodessa.  
 
Saadun tarjouslaskelman mukaan järjestelmän hinta avaimet käteen sopimuk-
sella on 9960 euroa, josta voidaan yksityisasiakkaana laskea työn osalta kotita-
lousvähennys (50% vuonna 2017). Näin saadaan hintaa järjestelmälle noin 8500 
euroa kotitalousvähennyksen jälkeen. Takaisinmaksuajaksi näillä tiedoilla tulee 
noin 29 vuotta. Tarjouksen mukainen tehontuottotakuu on 25 vuotta, joten tämän 
mukaisilla sähkön ja kokojärjestelmän hinnoilla järjestelmän kannattavuus ei ole 
todellista.  
 
Toisena esimerkkinä laskelmaan Vattenfall Oy:n valmis verkkosivuilla oleva tar-
jous kolmen kilowatin järjestelmästä [27]. Hinta järjestelmälle alkaen 6950 euroa. 
Työn osuutta tarjouksessa ei ole, joten arvioidaan edellisen esimerkin avulla työn 
osuudeksi noin 30 prosenttia. Tästä laskemalla työn osuus noin 2000 euroa. Työn 
osuudesta saatavan kotitalousvähennyksen jälkeen kokonaishinnaksi saadaan 
noin 6000 euroa. Takaisinmaksuajaksi tulee noin 20 vuotta. Järjestelmän kaikki 
osat eivät kestä kyseistä aikaa, joten tälläkin esimerkillä todetaan järjestelmän 
olevan kannattamaton.  
 
Nykyisellä piihin perustuvalla tekniikalla olevien paneelien hintakehitys on pysäh-
tynyt kovan kysynnän vuoksi vuonna 2016 ja näin ollen ei ole odotettavissa pa-
neelien hinnan laskevan [28]. Tekniikan kehittyessä aurinkopaneelien materiaalit 
tulevat muuttumaan, joka mahdollistaisi hintojen alenemisen tulevaisuudessa. 
Mahdollinen sähkön hinnan nousu voi tulevaisuudessa lisätä järjestelmien kan-
nattavuutta. Lisäksi tulevaisuuden älykkäät sähköverkot sekä mahdollinen akku-
teknologioiden huomattava kehitys muuttanee aurinkosähköjärjestelmät talou-









Opinnäytetyö antoi mahdollisuuden perehtyä tarkemmin omakotitalon suunnitte-
luprojektiin. Työ antoi kokonaisvaltaisen kuvan koko suunnitelman toteuttami-
sesta, verraten opintojen aikaiseen suunnittelutyöskentelyyn. Suunnittelu antoi 
lisäkokemusta sähkösuunnittelijan työstä. Myös perehtyminen rikosilmoitinjärjes-
telmään antoi kokonaisvaltaisempaa kuvaa tämän hetken tekniikasta ja tavasta 
toteuttaa järjestelmiä. Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu avasi nykytekniikkaa 
ja mahdollisia tulevaisuuden toimintatapoja. Kokonaisuudessa opinnäytetyö an-
toi valmiuksia toimia kyseisten aiheiden kanssa tulevaisuudessa. 
 
Työn jatkamiseksi voisi tuottaa laajemman selvityksen eri järjestelmistä ja niiden 
kombinaatioista nykypäivän ja tulevaisuuden omakotitaloissa ja pienkiinteis-
töissä. Aurinkojärjestelmien erilaiset kombinaatioita kiinteistön muiden laitteiden 
kanssa tulisi selvittää ja havainnollistaa tulevaisuuden älykkäiden sähköverkko-
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Liite 3 1 
Oikosulkusuojaustarkastelu   
 
 
Lasketaan oikosulkuvirran arvot kaavalla: ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ 
Zv= ryhmäkeskuksella 0,762  ja pääkeskuksella 0,627 . 
Ryhmänumero 8.3: ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ସଶ୩୫כଶቀభర,లమπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 104 ܣ  
8.5:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ଷଶ୩୫כଶቀఴ,ళళπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 157 ܣ  
1.2:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ସହ୩୫כଶቀభర,లమπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 100 ܣ  
9.1:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ଶ଼୩୫כଶቀభర,లమπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 131 ܣ  
8.2:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴଺଴୩୫כଶቀభర,లమπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 82 ܣ  
10:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଻଺ଶπା൬଴,଴ହ଴୩୫כଶቀఴ,ళళπ
ౡౣ
ቁ൰)ξଷ = 126 ܣ  
4.1:  ܫ௩ = ௖כ௎௓ೡכξଷ = ଴,ଽכସ଴଴௏(଴,଺ଶ଻πା൬଴,ଵ଴଴୩୫כଶቀఴ,ళళπ
ౡౣ






RK 8.3 Valaistus ulkoseinät C10 42 MMJ 3x1,5S
RK 8.5 Pistorasiat keittiö C16 32 MMJ 3x2,5S
RK 1.2 Valaistus olohuone C10 45 MMJ 3x1,5S
RK 9.1 Pistorasiat yläk. MH+WCC10 28 MMJ 3x1,5S
RK 8.2 Valaistus piha C10 60 MCMK 2x1,5+1,5S
RK 10 Ulkosaunan varaus C16 50 MCMK 4x2,5+2,5S
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Kaava 1:  IBIN<IZ     
Kaava 2:  I21,45*Iz     
2.2  Kaava 1: 6,5 A  10 A < 14 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*10 A  1,45*14 A  => OK 
2.3 Kaava 1: 6,5 A  10 A < 14 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*10 A  1,45*14 A  => OK 
3.1 Kaava 1: 15,2 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
4 Kaava 1: 13,4 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
5 Kaava 1: 13 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
6 Kaava 1: 13 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
8.5 Kaava 1: 13 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
9.1 Kaava 1: 8,7 A  10 A < 14 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*10A  1,45*14 A  => OK 
12 Kaava 1: 7,6 A  10 A < 14 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*10A  1,45*14 A  => OK 
1.3 Kaava 1: 15,2 A  16 A < 19 A  => OK 
 Kaava 2: 1,45*16A  1,45*19 A  => OK 
 
RK 2.2 Mikro, Liesituuletin C10 1,5 6,5 MMJ 3x1,5S
RK 2.3 Keskuspölyimuri C10 1,5 6,5 MMJ 3x1,5S
RK 3.1 Pyykinpesukone, KR C16 3,5 15,2 MMJ 3x2,5S
RK 4 Liesi ja uuni 3xC16 9,3 13,4 MMJ 5x2,5S
RK 5 ML pumppi svastukset 3xC16 9 13 MMJ 5x2,5S
RK 6 Kiuas 3xC16 9 13 MMJ 5x2,5S
RK 8.5 PR keittiö C16 3 13 MMJ 3x2,5S
RK 9.1 PR yläk mh, wc C10 2 8,7 MMJ 3x1,5S
RK 12 ML pumppu kompressori 3xC10 5,3 7,6 MMJ 5x1,5S
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Kolmivaiheinen jännitteen alenema: 
߂ܷ ൌ ܫ כ ݏ כ ξ3 כ ሺݎܿ݋ݏ߮ േ ݔݏ݅݊߮)    (1) 
Yksivaiheinen jännitteen alenema: 
߂ܷ ൌ ܫ כ ʹ כ ݏ כ ሺݎܿ݋ݏ߮ േ ݔݏ݅݊߮)    (2) 
missä ǻU= Jännitteen alenema volteissa 
 I= kuormitusvirta 
 s= johdonpituus (m) 
 r = ominaisresistanssi (/m) 
 x = ominaisreaktanssi (/m) 
 ĳ = jännitteen ja virran välinen vaihekulma 
Ryhmä 8.3:  
߂ܷ = 1,3 ܣ כ ʹ כ 42 ݉ כ ൬0,0118 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,15 כ 10ିସ πݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 1,2 ܸ 
Ryhmä 8.5: 
߂ܷ = 13 ܣ כ ʹ כ 32 ݉ כ ൬0,00707 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,10 כ 10ିସ πݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 5,6 ܸ 
Ryhmä 1.2: 
Liite 5 1 (2) 
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߂ܷ = 0,9 ܣ כ ʹ כ 45 ݉ כ ൬0,0118 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,15 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 0,9 ܸ 
Ryhmä 9.1: 
߂ܷ = 8,7 ܣ כ ʹ כ 28 ݉ כ ൬0,0118 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,15 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 5,5 ܸ 
Ryhmä 9.2: 
߂ܷ = 0,4 ܣ כ ʹ כ 60 ݉ כ ൬0,0118 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,15 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 0,5 ܸ 
Ryhmä 10: 
߂ܷ = 7,6 ܣ כ 50 ݉ כ ξ3 כ ൬0,00707 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,10 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 4,4 ܸ 
Ryhmä 4.1: 
߂ܷ = 0,7 ܣ כ ʹ כ 100 ݉ כ ൬0,0118 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,15 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 1,6 ܸ 
Ryhmä 6: 
߂ܷ = 13 כ ͹ כ ξ3 כ ቀ0,00707 π
୫
ܿ݋ݏ18,2 ± 1,10 כ 10ିସ π
୫௦
כ ݏ݅݊18,2ቁ = 1,1 ܸ  
Ryhmä 4: 
߂ܷ = 13,4 כ 18 כ ξ3 כ ൬0,00707 πm ܿ݋ݏ18,2 ± 1,10 כ 10ିସ πmݏ כ ݏ݅݊18,2൰ = 2,8 ܸ
Liite 6  
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Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake  
MIKROTUOTANTOLAITTEISTON LIITTÄMINEN VERKKOON  
Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkkoyhtiölle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA 
tuotantolaitteiston sähköverkkoon liittämistä varten. Lomakkeen voi antaa täytettäväksi lait-
teiston toimittajalle ja/tai laitteiston kytkevälle sähköurakoitsijalle tai asiakas voi tarvittaessa  
täyttää lomakkeen myös itse. Sähköntuotannon aloittamiseen tulee tämän lomakkeen lähet-
tämisen lisäksi saada erikseen lupa verkkoyhtiöltä.  
1. YHTEYSTIEDOT  
Tuotantolaitoksen omistaja  Sähköposti  Puhelinnumero  
Osoite  Postinumero  Postitoimipaikka  
Liittymän osoite (tuotantolaitoksen sijaintipaikka)  Postinumero  Postitoimipaikka  
Käyttöpaikan numero (löytyy sähkönsiirtolaskulta)    
Yhteyshenkilö (jos muu kuin tuotantolaitoksen omistaja)  Sähköposti  Puhelinnumero  
  
2. TUOTANTOLAITTEISTON PERUSTIEDOT  
Tuotantomuoto           Aurinko         Tuuli         Biokaasu         Diesel         Muu, mikä?   
Verkkoonliitäntälaitteen  
(invertteri/vaihtosuuntaaja) valmistaja  
Verkkoonliitäntälaitteiden (invertteri/vaihtosuuntaaja) 
määrä ja malli  
Tuotantolaitteiston nimellisteho           kVA/kW Tuotantolaitteiston enimmäisvikavirta                    A 
(laitoksen suurin mahdollinen virta)  
Laitteiston kytkentä        Kolmivaiheinen       Yksivaiheinen, merkitse vaihe      L1     L2     L3  
 
  
3. TUOTANTOLAITTEISTON TEKNISET TIEDOT  
3.1. Tuotantolaitteiston suojaus (valitse YKSI seuraavista vaihtoehdoista)  
Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan 
lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasettelut ja irtikytkeytymis-
ajat   
        Mikrotuotantostandardi SFS-EN 50438, Suomen asetukset   
        (sama kuin Energiateollisuus ry:n suositus 2016, tekninen liite 1)  
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        Saksalainen vaatimusdoku-
mentti          VDE-AR-N 4105 2011-
8          (suojaustekniset vaatimukset)  
  
HUOM! VDE V 0126 1-1 ei ole hyväk-
syttävä  
       Jokin muu  
  
HUOM! Jos valitset tämän vaihtoeh-
don, täytä myös lomakkeen kohta 7.  
  
3.2. Tuotantolaitteiston erottaminen  
      Vakuutan, että tuotantolaitteisto on erotettavissa erillisellä erotuskytkimellä,    jo-
hon verkonhaltijalla on esteetön pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa)       
Erotuskytkimen sijainti (esim. talon ulkoseinällä pääoven vieressä)  
      Liittymän sähkökeskuksilla on varoituskyltit                                            takasyöttövaarasta 
ja opastus laitteiston irtikytkemiselle                   
  
4. TUOTANTOLAITTEISTON ASENTAJAN/URAKOITSIJAN TIEDOT   
(tuotantolaitteiston sähköverkkoon kytkevä urakoitsija täyttää)  
Sähköurakoitsija   TUKES-numero   
Osoite  Postinumero  Postitoimipaikka  
Yhteyshenkilö  Puhelinnumero  Sähköposti  
Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Käyt-
töönottotarkastuspöytäkirja on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.   
  
5. LISÄTIEDOT  
Lisätietoja  
   
Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lo-
makkeita laitteistosta ja sen liittämisestä. Lisätietoja saat verkkoyhtiöltäsi.  
  
6. ALLEKIRJOITUS  
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi  
  




Lomakkeen voi allekirjoittaa tuotantolaitoksen omistaja tai hänen valtuuttamansa taho, kuten 
sähköurakoitsija  
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7. Tuotantolaitteiston verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikyt-
keytymisajat  HUOM! Täytä tämä osa vain, jos valitsit kohdassa 3. vaihtoehdon 
Jokin muu  




Toiminta-aika Parametri  Aset-
teluarvo  
Toiminta-aika 
Ylijännitesuojaus 1        Ylitaajuussuojaus 1        
Ylijännitesuojaus 2*        Ylitaajuussuojaus 2*       
Alijännitesuojaus 1        Alitaajuussuojaus 1        
Alijännitesuojaus 2*        Alitaajuussuojaus 2*       
* jos on  
Tuotantolaitteiston automaattinen tahdistumisaika verkkojännitteen palauduttua                   s  
Saarekekäytönestosuojauksen (Loss of Mains) toteutustapa ja toiminta-aika  
      Tuotantolaitteisto on CE-merkitty          
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